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RELATORIO SINTESE TRIMESTRAL — JANEIRO, FEVEREIRO E U

MARCO DE 2022 %/

1. ENQUADRAMENTO
Na sequéncia do resgate da concessdo do Sistema de Tratamento de Aguas Residuais de %
Alcanena da AUSTRA para o Municipio de Alcanena e por via de contrato de gestdo delegada
desta entidade com a AQUANENA - Empresa Municipal de Aguas e Saneamento de Alcanena,
5

EM, SA, com data de 05/07/2019, ficou esta entidade com a gestdo do sistema de Saneamento @r\
de Alcanena, nomeadamente a ETAR de Alcanena, que esta localizada em Lugar do Freixo, [\
.":

freguesia de Bugalhos, concelho de Alcanena, distrito de Santarém.
|
A data do inicio da atividade por parte da nova Entidade Gestora, estava em vigor a Licenca de
Utiliza¢cdo n2 L013810.2017.RH5A cuja data final de vigéncia seria a 1 de outubro de 2019, ou
seja, trés meses apos o inicio de atividade desta entidade na gestdo do sistema. Por forma a
manter a legalidade na atividade de gestdo, a AQUANENA solicitou a prorrogacdo do prazo da
licenca, sucessivas vezes com apresentacdo dos compromissos assumidos por esta entidade
gestora na resolucdo dos problemas que a ETAR de Alcanena tem vindo a apresentar ao longo
dos anos. A 25 de fevereiro de 2021, no ambito do Observatdrio Ambiental do Concelho de
Alcanena, foi realizada a apresentacdo publica do Plano Estratégico para a Evolugdo do Sistema
de Saneamento de Alcanena, que permitiu mostrar a estratégia da AQUANENA para a resolugdo
credivel, das varias problematicas que envolvem o sistema de saneamento, através de um
planeamento realista dos projetos a elaborar e das agdes a levar a cabo para o cumprimento

dos objetivos a que se propGe.

Neste seguimento foi emitida a Licenca de Utilizagdo dos Recursos Hidricos — Rejeicdo de Aguas

Residuais a que este relatorio diz respeito e cujas obrigacdes se vém cumprir.
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2. INTRODUGAO (AMBITO)

No seguimento da emissao da Licenca de Utilizagdo dos Recursos Hidricos n.2
L006844.2021.RH5A, que entrou em vigor a 01/04/2021, apresenta-se o relatorio sintese
trimestral que tem como objetivo dar resposta as obrigacdes descritas na 122 alinea, Outras

Condigdes, do referido Titulo de Utilizacdo.

Importa referir que a Licenca, apesar de estipular como seu inicio de vigéncia o dia 01 de abril
de 2021, apenas foi rececionada pela Aquanena a 16 de abril de 2021, sendo que decorreu uma
fase de audiéncia prévia. Apds andlise exaustiva do documento por parte da equipa técnica, a
AQUANENA procedeu ao envio de um oficio com a referéncia n® 0235_MG_2021 com o objetivo
de clarificar/reavaliar uma listagem de pontos da nova Licenca, por forma a poder dar a melhor
resposta possivel ao cumprimento da mesma. A resposta a este oficio foi emitida pela APA a 16

de junho de 2021, em oficio com a referéncia S039145-202106-ARHTO.DOLMT Proc. ARH-LX
558/10221.

Tendo em conta o inicio de vigéncia da Licenca de Rejeicdo acima mencionada, e a obrigacdo de
reporte a partir da data de entrada em vigor, este relatério reporta ao primeiro trimestre de

2022, nomeadamente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2022.

3. DESENVOLVIMENTOS DURANTE O TRIMESTRE EM AVALIACAO

3.1. AVISO CONVITE N.2 04/REACT-EU/2021

APOIO A TRANSICAO CLIMATICA — INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURAS DE
SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS EM ALTA

No dia 17 de setembro foi aberto o Aviso - Convite, para apresentac¢do de candidatura até ao dia
18 de outubro 2021, no ambito do Programa COMPETE 2020 — REACT EU, apresentando-se a
AQUANENA, como uma das entidades gestoras beneficiarias, com uma dotacdo de €5.000.000,

que pode ser refor¢ada, caso se revele necessério.

S %\i\%f Jgg



A(__JUANENA

_ EMPRESA MUNICIPAL
DE AGUAS E SANEAMENTO [
- DE ALCANENA

Prevé-se que a Decisao sobre a Candidatura ocorra 60 dias Uteis, a contar da data final de

apresentagao da candidatura, ou seja em janeiro 2022.

A assinatura do Termo de Aceitagdo ocorre no prazo maximo de 30 dias Uteis, a contar da data

de Notificacdo da Decisdo.

Os pagamentos realizam-se com periodicidade trimestral, podendo ser requerido um
adiantamento de 15% do financiamento aprovado, apds a contratualizacdo, que neste caso pode

ir até €750.000, no caso de ser concedida a dotagdo maxima.

O periodo temporal das despesas elegiveis é de 01 de fevereiro de 2020 até 31 de dezembro de y
2023. ;}/\

Atendendo ao prazo previsto e requisitos da Candidatura, considerou-se uma mais valia, a
assessoria técnica especializada, que foi desenvolvida conjuntamente com a AQUANENA, para j,
produgdo de varios elementos necessarios a apresenta¢do da candidatura. Destes releva-se o
desenvolvimento dos Termos de Referéncia para lancamento de futuro concurso de
conceg¢do/construgdo, paraa EMPREITADA DAS INTERVENCOES PARA A SOLUCAO DE AFINACAO
FINAL DO EFLUENTE DA ETAR DE ALCANENA.

A 7 de fevereiro de 2022 foi comunicada a decisdo de aprovacdo da candidatura. Decorrente
desta comunicacdo, foi promovida uma sessdo solene a 9 de fevereiro de 2022, em Alcanena,
pela Secretaria de Estado do Ambiente em articulacdo com a AQUANENA, para assinalar a
decisdo, com a assinatura do contrato de financiamento a reunir as varias entidades envolvidas.
A cerimonia contou com a presenca da Secretaria de Estado do Ambiente, Inés dos Santos Costa,

na qual foram assinados os contratos de financiamento de mais quatro entidades gestoras.

De acordo com o previsto a AQUANENA ja solicitou o adiantamento de 15% do financiamento,

no valor de 750.000,00€ que foi aceite pelo REACT.
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3.2 DESCRICAO DOS PROJETOS EM CURSO

3.2.1 PROJETO DE REABILITACAO DOS PARAFUSOS DE ARQUIMEDES

Com a Reabilitacdo dos parafusos de Arquimedes da obra de entrada de elevagao inicial da ETAR,

pretende-se permitir o esvaziamento integral das cdmaras de chegada, mantendo os coletores

em depressdo e conduzir todo o ar para um ponto Gnico na ETAR para o devido tratamento.

(}(\
Neste ambito foi langado o concurso puiblico com o preco base de 418.694,01€ + IVA e um prazo N
de execucdo de 90 dias, a 7 de junho de 2021, com data de abertura das propostas marcada

para 29 de junho de 2021.

Este concurso foi extinto por ndo existéncia de propostas, tendo os interessados justificado este
facto, com o ndo enquadramento no prego base de langamento e também com o prazo de
execucgao da empreitada que foi considerado insuficiente, face aos prazos de entrega previstos
pelos fornecedores dos equipamentos eletromecanicos. Procedeu-se a revisio do investimento

e alargamento do prazo da empreitada.

0 segundo langamento do concurso publico ocorreu a 16 de julho de 2021, com o preco base
de 565.236,71€ + IVA e um prazo de execugdo de 180 dias, com data para abertura das propostas

marcada para 9 de agosto de 2021.

Do segundo concurso langado foram apresentadas 3 propostas devidamente enquadradas no

preco base e prazo de execugdo que foram analisadas e de onde resultou o Relatdrio Preliminar.

O referido Relatorio Preliminar de andlise de propostas, foi submetido para audiéncia prévia,

tendo o mesmo terminado a 2 de setembro de 2021.

Nao havendo qualquer prondncia, no ambito da audiéncia prévia, foi submetido o relatério final

em 10 de setembro de 2021 e formalizada a adjudicacdo, pelo valor de 528.942,52€, em 13 de
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setembro de 2021 a empresa Poluic. Lda. Foi agendada a outorga do contrato, sendo que a

mesma se concretizou no dia 15/10/2021.

Foi entregue o Plano de Seguranga e Salide em Obra, tendo sido aprovado em reunido de

Conselho de Administragdo. Foi também formalizada a contratacdo da fiscalizacdo em obra.

A 14/02/2022 foi assinado o auto de consignacdo desta empreitada, iniciando-se assim a
contagem dos prazos da mesma, que decorre até 15/08/2022. Por forma a organizar o arranque N r

e progressdo dos trabalhos, as reunites de obra tém periodicidade semanal entre o dono de | m

obra, empreiteiro e fiscaliza¢do.

3.2.2 SISTEMA DE CONTROLO DE SULFURETOS (ADIGCAO DE CLORETO FERRICO E
MEDIGAO DE CAUDAL)

Este investimento visa a dotagdo de capacidade de injecdo de reagente nos emissarios para
controlo de sulfuretos na massa liquida a montante da ETAR, com o objetivo de reducio de

odores ofensivos.

A medicao de caudal nestas 3 estacdes faz parte da estratégia definida para o controlo na origem

de afluéncias industriais e permitir obter o balanco hidrico do sistema.

Neste ambito foi langado a 30 de junho de 2021, o concurso publico com um prego base de
364.411,37 € + IVA e com um prazo de execucdo de 90 dias, sendo a data de abertura das

propostas a 20 de julho de 2021.

Este concurso foi extinto, por ndo terem sido apresentadas propostas, tendo os interessados
indicado que ndo houve enquadramento no preco base de langamento. A semelhanga do que
foi feito para o concurso de reabilitacdo dos parafusos de Arquimedes, procedeu-se 3 revisdo

do investimento, com reavaliagao do prego base.
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O segundo lancamento do concurso publico ocorreu a 2 de agosto de 2021 com o prego base de
462.392,55 € + IVA onde se manteve o prazo de execugdo de 90 dias, com data para abertura

das propostas marcada para 19 de agosto de 2021.

No prazo estabelecido para o efeito, foi efetuado um pedido de prorrogacdo de prazo de entrega
das propostas por parte do Concorrente INOVAQUA, Engenharia e Ambiente, Lda. O pedido foi
diferido, tendo o prazo para a entrega de propostas sido prorrogado até 4 de setembro de 2021.
Dentro do prazo de entrega definido para as propostas, apresentaram-se trés concorrentes,
sendo que dois destes entregaram declaracdo de ndo apresentacdo de proposta, havendo
apenas um concorrente efetivo — Construces Abilio e Serras, Lda. a qual foram solicitados
alguns esclarecimentos sobre a mesma, em 16/09/2021, os quais foram prestados a 21/09/2021

e considerados aceites pela entidade adjudicante.

A adjudicagao foi formalizada em 24/09/2021, pelo valor de 432.848,33€ e foram entregues os
documentos de habilitagdo, prestada a caugdo e pronuncia sobre a minuta do contrato, sendo

formalizada a outorga do contrato a 15/10/2021.

Foi entregue o Plano de Seguranga e Salde em Obra, tendo sido aprovado em reunido de

Conselho de Administracdo. Foi também formalizada a contratacdo da fiscalizacdo em obra.

A 14/02/2022 foi assinado o auto de consignacdo desta empreitada, iniciando-se assim a
contagem dos prazos da mesma, que decorre até 13/05/2022. Por forma a organizar o arranque
e progressao dos trabalhos, as reunides de obra tém periodicidade semanal entre o dono de

obra, empreiteiro e fiscalizacdo.

3.2.3 COBERTURA DOS TANQUES DE EQUALIZAGAO E SISTEMA DE EXTRAGAO DE
GASES

Este investimento contempla a cobertura dos tanques de homogeneizacdo (atual primeiro
estagio bioldgico) com respetiva extragdo de ar e encaminhamento para tratamento, para

controlo e libertagdo de odores. O valor deste projeto é de 19.000€ + IVA, tendo este

\_,

.\§
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procedimento sido adjudicado a 30/06/2021. Numa primeira fase, foi entregue o respetivo
Estudo Prévio, o qual foi analisado pela equipa técnica da Aquanena e submetido ao Conselho

de Administragdo, que procedeu a sua aprovacao a 1 de setembro de 2021.

O Projeto de Execugdo foi entregue pela empresa A.G. Bronze, Lda., tendo sido avaliado e

aprovado pelo Conselho de Administracdo, em 15 de outubro de 2021.

Neste ambito, foi preparado o respetivo Concurso Publico, o qual foi lancado a 22 de dezembro
de 2021, com um prego base de 806.999,07 € + IVA e com um prazo de execucdo de 180 dias,

sendo a data de abertura das propostas a 1 de fevereiro de 2022.

A abertura das propostas ccorreu a 02/02/2022 e presentemente o procedimento encontra-se

em fase de assinatura de contrato.

3.2.4 SISTEMAS DE INJECAO DE OXIGENIO LiQUIDO

Neste investimento prioritario, preconiza-se a existéncia de um complemento ao atual sistema
de arejamento por ar atmosférico, com recurso a injecdo de oxigénio puro, para fazer face as
necessidades adicionais de arejamento em periodos criticos, que permita o arejamento mais
eficaz e contribuindo para o controlo e libertacdo de odores. O valor do projeto foi de 5.500€ +

IVA , tendo o respetivo procedimento sido adjudicado a 30/06/2021.

O projeto de execucdo, foi entretanto entregue e avaliado, tendo sido aprovado pelo Conselho

de Administracdo, no dia 15 de outubro de 2021.

Neste ambito, procdeu-se a preparagdo e langamento do Concurso Publico, a 22 de dezembro
de 2021, com um preco base de 616.187,92 € + IVA e com um prazo de execucdo de 180 dias,

sendo a data de abertura das propostas prevista para 21 de janeiro de 2022.

A abertura das propostas ocorreu a 24/01/2022 e o contrato foi assinado a 24/03/2022.

‘|
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3.2.5 ESTUDO PILOTO | ENSAIOS DE OZONIZAGAO

Este estudo piloto tem como principal objetivo a melhoria da biodegradabilidade do efluente
com recurso a ozonizagdo, como etapa de pré-oxidagdo para cumprimento dos valores da
licenca de Rejeicdo da ETAR de Alcanena, ao nivel da Caréncia Quimica de Oxigénio (CQO). Dado
o facto de ser uma tecnologia dispendiosa é aconselhdvel a realizagdo de ensaios piloto cujo
principal objetivo é a aferi¢do do local mais aconselhdvel para a ozonizacdo e confirmar a
capacidade de oxida¢do da matéria organica pelo ozono, hem como determinar as dosagens

adequadas.

No seguimento dos trabalhos ja realizados com a Nippon no ambito da elaboracdo do Plano
Estratégico para o Sistema de Saneamento de Alcanena e dado que jé@ é nosso parceiro no
fornecimento de oxigénio liquido, solicitaram-se propostas para a realizagdo destes ensaios,

tendo sido adjudicada a primeira fase de ensaios no final do més de marco de 2021.

Os ensaios decorreram durante o més de abril na Universidade Complutense de Madrid, com
envios sucessivos de efluente da ETAR de Alcanena de acordo com as solicitacdes da Nippon.
Realizou-se a 15 de junho de 2021 a reunido conjunta de apresentacdo dos resultados da
primeira fase de ensaios, tendo-se concluido que seria importante repetir os ensaios, ajustados

de acordo com o conhecimento ja adquirido.

A segunda fase de ensaios foi adjudicada a 22 de junho de 2021 e teve inicio em julho de 2021

com o envio de amostras o laboratério da Nippon e Universidade Complutense de Madrid.

O relatdrio final da segunda fase de ensaios de ozonizacdo foi entregue a 13 de setembro de

2021, pelo que consideramos concluida esta fase de ensaios.

3.2.6 RESULTADOS DOS ENSAIOS LABORATORIAIS DE OZONIZAGAO | ESTUDO PILOTO

De acordo com o ja descrito, a 12 fase de ensaios desenvolveu-se no seguimento dos estudos ja

realizados para a execucdo do Plano Estratégico. Inicialmente testou-se o processo de

—
S
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ozonizacao antes do 22 tratamento biolégico, com o objetivo de aumentar a biodegradabilidade
do efluente apds decantagdo primdria, na expetativa de obter melhgrias significativas no
efluente a submeter a tratamento bioldgico. No entanto detetou-se o aparecimento de Cr(VI)

pelo que se considerou invidvel esta solug3o.

Ainda na primeira fase de ensaios procedeu-se também a ozonizagdo do efluente final para
oxidacao dos compostos recalcitrantes. Como principais conclusées assume-se que a ozonizagdo
nesta fase pode ser uma opgao, se for conseguida a reducdo da concentragdo de sélidos e se
estiver previsto um processo final de adsor¢do o efluente ozonizado, como medida de

eliminacdo do Cr(VI) entretanto detetado, e cujo controlo se torna fundamental.

A 22 fase de ensaios foi pensada para aprofundar os resultados obtidos na 12 fase, e de acordo /

/
com o conhecimento ja adquirido pela 12 fase. Solicitou-se a Nippon o complemento dos ensaios

com uma fase de adsorgdo por carvdo ativado. Além desta a medida, a Nippon entendeu que
analisaria a oxidagdo por ozono de uma amostra do nosso efluente tratado paralelamente a uma

amostra igual, filtrada por um sistema MBR laboratorial.

Conclui-se que em nenhum dos ensaios se conseguiram atingir os objetivos de descarga exigidos
na licenga, pelo que se torna inviavel a aplicacdo de um sistema de ozonizagdo para os objetivos
propostos. Os resultados destes ensaios foram apresentados no relatorio anterior, referente ao

ultimo trimestre de 2021.

Como conclusdao desta etapa de ensaios, realizou-se a 26 de novembro de 2021 uma reunido
entre a equipa técnica da Nippon, Universidade de Madrid e Aquanena, para consolidar a analise
dos resultados apresentados. Concluiu-se que as amostras de dgua analisadas possuem uma
matriz complexa e persistem alguns compostos que limitam a eficdcia do processo de
ozonizacgdo. Fard sentido realizar uma anélise qualitativa ao efluente da ETAR, no sentido de

identificar esses compostos para atuar na sua remogdo antes deste tipo de aplicacdo.
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Neste sentido, a Aquanena procedeu ao envio de amostras compostas de 24h, para o laboratario ﬁ&
de referéncia da APA, para a realizagdo de uma analise qualitativa do efluente em 3 fases de

tratamento distintas, cujos relatérios de analise se apresentam em anexo.

3.2.7 RESULTADOS DOS ENSAIOS LABORATORIAIS DE OZONIZAGAO | OUTROS
ESTUDOS

Ainda no seguimento dos trabalhos que tém vindo a ser desenvolvidos em conjunto com a
Nippon e a Universidade Complutense de Madrid, esta entidade manifestou interesse em ser
informado sobre o andamento dos projetos em curso, e colaborar especialmente na troca de (‘\/\

informacdes para melhoria dos processos.

3.2.8 TRATAMENTOQ POR BIOMEMBRANAS

O sistema de filtragdo por membranas, substitui a funcdo de separacdo de sdlidos dos
decantadores secundarios, com vista ao cumprimento da Licenca de Rejeicdo, potenciando a
reutilizacdo de agua tratada. Desde a apresentacdo final do Plano Estratégico que se
contactaram empresas no sentido de averiguar as soluctes de mercado para esta tecnologia e
obter propostas para o ensaio a escala piloto. O desenvolvimento deste projeto estava

condicionado as conclusdes do Estudo Piloto de Ozonizagao.

3.2.8.1 ENSAIOS DE BIOMEMBRANAS | ESTUDO PILOTO MBR

No sentido de encontrar a melhor solucdo para ensaios piloto a realizar na ETAR de Alcanena, a
Agquanena prosseguiu com a procura de novas solugfes para 0s ensaios com membranas. Nesse
sentido, a equipa técnica da Aquanena tem vindo a desenvolver contactos junto de varias
empresas, por forma a avaliar qual a proposta mais vantajosa e que venha ao encontro das

nossas intengdes.
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Na sequéncia da andlise de mercado efetuada e perante o conhecimento adquirido, no dia 27
de dezembro de 2021 procedeu-se ao envio do convite e do caderno de encargos, a quatro
entidades, para um ensaio piloto a escala industrial, de um sistema de tratamento do tipo MBR,
para aplicacdo na ETAR de Alcanena. Estabeleceu-se um preco base de 59.000,00 € + IVA com
um prazo para entrega dos equipamentos de 8 semanas apds adjudicacdo do contrato. O prazo

para apresentac¢do de propostas terminou as 23h59m do dia 07 de Janeiro de 2022.

O procedimento decorreu os seus termos, tendo sido adjudicado a empresa Pelicano

Quotidiano, Unipessoal, Lda. pelo montante de 58.700¢€.

O contrato foi assinado a 26/01/2022 e desenvolveram-se todas as diligéncias e procedimentos }

para a instalacdo dos equipamentos, na ETAR de Alcanena. A entrega dos equipamentos
realizou-se a 11/03/2022, seguindo-se todos os trabalhos necessarios a instalacdo da unidade
piloto. A instalacdo e arranque da unidade foi concluida a 23/03/2022 apds varios testes da

equipa de montagem e formacdo ao pessoal da AQUANENA.

Por forma a organizar o arranque e progressao dos trabalhos, foi acordado um plano analitico
para o permeado, da unidade piloto que é enviado semanalmente ao fornecedor do
equipamento, juntamente com os dados da ETAR de Alcanena. Paralelamente sdo realizadas
reunides semanais entre a Aquanena e a Pelicano juntamente com o seu parceiro Pantarein para
analise de resultados e e discussdo de melhorias a implementar que possam rentabilizar ao

méximo a otimizagcdo dos resultados da unidade piloto de MBR.

3.29 EXPLORAGAO DE UMA UNIDADE PILOTO DO SISTEMA BIOLOGICO | ESTUDO
PILOTO

No sentido de se avaliar a possibilidade de obtencdo de melhores resultados, no que diz respeito
aos parametros criticos, CQO, CBQOS5, SST e NH4+, no més de outubro de 2021, foi iniciada a
exploragdo de uma unidade piloto de dosagem de policloreto de aluminio, no tratamento

biologico da ETAR.
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Com este ensaio foi possivel aumentar a area da zona andxica, também com o objetivo de

melhorar a eficdcia do processo de desnitrificacdo, e aumentar a capacidade de remocdo de

nutrientes.

Verificou-se que com a dosagem deste agente coagulante foi possivel melhorar a densidade do
floco biolégico e aumentar a concentracdo de biomassa nos tanques de arejamento, sem que
haja perda nos decantadores secundarios. No entanto, perante as chuvadas que ocorreram nos
meses de novembro e dezembro, verificou-se grande variabilidade de caudais afluentes,

encontrando-se prevista a realizacdo de novos ensaios, para obtengdo de mais resultados.

3.2.10 TRATAMENTO POR ELETROCOAGULAGAO

Decorrente de trabalho de investigacdo e pesquisa levado a cabo pela AQUANENA, entendeu-
se relevante avancar igualmente com um ensaio piloto de sistema de tratamento por

eletrocoagulagdo.

Este tipo de sistema de tratamento de dguas residuais recorre a electrélise do efluente, na
presenca de danodos de ferro, promovendo assim, pela libertacdo de ides de ferro, fenémenos
de coagulagdo. Permite ainda pela passagem de corrente elétrica, que moléculas de grande

dimensdo figuem destabilizadas, o que torna mais facil a sua degradacdo bioldgica.

Apos ensaio a escala laboratorial, obtiveram-se resultados promissores, pelo que se decidiu

avangar com um piloto na ETAR.

Foi submetido & reunido de CA de 27/01/2022, procedimento de contratacdo publica, para
lancamento de concurso para a realizagdo de ensaio piloto a escala industrial com uma unidade

de eletrocoagulagdo, para aplica¢do na ETAR de Alcanena.

O procedimento decorreu os seus termos, tendo sido adjudicado a empresa, VentilAqua, SA., a
11/02/2022, pelo montante de 45.000€ (quarenta e cinco mil euros). A assinatura do contrato

ocorreu a 17/02/2022.

)/
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A Ventildqua tem vindo a deslocar-se & ETAR de Alcanena e providenciou o esquema de
montagem dos equipamentos, tendo a Aguanena avan¢ado ja com a preparacgdo dos tanques,
que irdo simular o tratamento Biologico e tubagens necessarios a instalacdo deste piloto,

aguarda-se a entrega dos restantes equipamentos e respetiva montagem, que estd prevista até

ao final do més de abril.
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4. CONCLUSOES <

Face as exigéncias da Licenga de Utilizacdo dos Recursos Hidricos — Rejei¢cdo de Aguas Residuais
n.2 L006844.2021.RH5A, entende-se que todas as a¢bes previstas estdo a ser atempadamente

implementadas, nomeadamente
Alinea 82 do separador outras condicdes:

= No prazo de 6 meses, execucdo dos ensaios em laboratdrio de pré-oxidagao com ozono

e iniciar a explora¢do de uma unidade piloto do sistema biolégico.
Alinea 92 do separador outras condicdes: no prazo de 12 meses:

i) lancamento de concurso publico para a empreitada de execucdo das trés estacdes de

monitorizacdo e controlo de sulfuretos;

ii) langamento de concurso publico para a remodelacdo da obra de entrada da ETAR (sistema de

elevagdo dos parafusos de Arquimedes;

i) langamento de concurso publico para cobertura dos tanques de homogeneizacdo e injecdo

de oxigénio;

Salientam-se os constrangimentos e o trabalho redobrado, pelo facto dos concursos publicos
para o projeto de reabilitacdo dos Parafusos de Arquimedes e Sistema de Controlo de Sulfuretos
terem ficado desertos, o que atrasou em cerca de um més a data de abertura das propostas em

cada um dos casos.

Além das agdes acima descritas, instalou-se um caudalimetro ultrassénico e radar num dos
emissarios a montante da ETAR, com o objetivo de avaliar a melhor tecnologia que permita
medir o caudal afluente. Foi também apresentado o software de aquisicdo de dados da respetiva
medicao de caudal. A selegdo deste tipo de equipamentos é também importante para o objetivo
do plano estratégico no que diz respeito as medi¢des de caudal previstas para realizar o balanco

hidrico do sistema e o controlo na origem de afluéncias indevidas.

De modo a dar resposta a exigéncia para monitorizacdo em continuo dos parametros pH, TOC,

Temperatura e Condutividade, alinea 162 do separador Outras Condicoes, realizou-se um ensaio

N
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piloto de monitorizacdo destes pardmetros, no canal de saida da ETAR de Alcanena, com
apresentacdo do software de monitorizacdo. Face aos resultados obtidos foi adjudicada a
aquisicdo do equipamento de medicdo cuja entrega e instalagdo estd prevista para o final do

més de abril.

Decorrente do previsto no PEESSA e dos compromissos assumidos com a APA, cuja prova se vem
demonstrar pelo presente relatdrio, a Aquanena tem vindo a diligenciar no sentido de
desenvolver o procedimento de concegdo/caonstrugdo para a solucdo de afinagdo final. Neste
sentido desenvolveu-se o procedimento de contratacdo para a assessoria técnica do qual se

assinou contrato a 17/03/2022 com a empresa HIDRA — Hidrdulica e Ambiente Lda.

5. ANEXOS

Cronograma de Projetos para o Sistema de Alcanena;
Relatorios de Ensaio n.2 2110778;
Relatorios de Ensaio n.2 2110779;

Relatdrios de Ensaio n.2 2110780.

ELABORADO POR O CONSELHO DE ADMINISTRACAQ
MARIA TERESA SILVA NUNO SiLvA

LUiS MIGUEL GUERREIRO SANTOS ISABEL PIRES

MAURQ CARVALHO ALEXANDRE PIRES

Alcanena, 14 de abril de 2022
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CLIENTE
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Laboratorio de Referéncia do Ambiente

Data de Emisséo: 13/01/2022

Nome: AQUANENA - Empresa Municipal de Aguas e Saneamenio de Alcanena, E.M., S.A,
Endereco: Rua 25 de Abril - Mercade Municipal de Alcanena Antonic Galveias Dias

2380-042 Alcanena

IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA

Tipo de amostra: Aguas Residuais

Origem:

Localidade/Concelho: Alcanena

Ponto de Colheita: ETAR de Alcanena - Entrada
Codigo:

Responséavel pela Colheita: Cliente

Tipo de Amostragem: Composta

Ensaio f Método

Data de Colheita:
Hora de Colheita:
Data de Recec#o:

Data Inicio Analise:

Data Fim Analise:

RESULTADOS DAS ANALISES

Resultado Unidades Incerteza

acreditacéo

[ R L

129

L0169 |
| ISOfIEC 17025
| Ensaios

Boletim Definitiva

Verséio: 1.0

14/12/2021
15/12/2021

15/12/2021
1340172022

Valor Ref.

Quimica Orgéanica

Analise Qualitativa Orgdnicos Semi-Volateis a pH Neutro
PA.152 LAB 3-GCMS

Relatdrio em
Anexo

? REPUBLICA Rua da Murgueira r® § Zambujal-Alfragide 2610-124 Amadora
FOETHGUES. laboratorio@apambiente.pt | Telf; 214 Y28 200

AMGIENTEL
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RELATORIO DE ENSAIO n.° 2110778 Data de Emisséo: 13/01/2022 Versdo: 1.0

Observagoes:

RELATORIO ANALISE QUALITATIVA

Com o intuito de averiguar a natureza ambiental de uma amostra de agua. foi requerida uma andlise Qualitativa de
Compostos Organicos a APA,IP.

Antes do inicio da determinac&o analitica a amostra de agua foi examinada visualmente, tendo-se verificado que a sua

matriz apresentava uma forte coloragéo negra e emanava um intenso e carateristico cheiro a agua residual.

Por forma a efetuar a sua caraterizacdo, a amostra de &gua foi submetida & andlise através da técnica de
Cromatografia Gasosa com detecdo por Espetrometria de Massa (GC/MS). Salienta-se que esta técnica & bastante
versatil e sensivel, o que possibilita a identificagBo de um vasto universo de compostos orgénicos, nomeadamente
agueles que cumprem cumulativamente as seguintes condicdes; sejam semi-volateis, sollveis em diclorometano e
estaveis a pH neutro. No geral, a referida técnica, baseia-se na comparacdo digital do(s) espetro(s) de massa da(s)
substancia(s) em escrutinio com o de centenas milhares de substancias de referéncia, que estdo armazenados em

bibliotecas de espectrometria de massa.

De acordo com os resultados analiticos, verificou-se gue amostra continha algumas substéncias de natureza orgénica,
nomeadamente, o Butiléster Acido Acético (CAS n.° 123-86-4), a 4-Hidroxi-4-metil-2-pentancna (CAS n.° 123-42-2), o
Nonano (CAS n.® 111-84-2), o 2-Butoxi-etanol (CAS n° 111-76-2), o 1-Etil-3-metil-benzeno (CAS n.° 620-14-4), o
2-Metil-nonano (CAS n.° 871-83-0), o 1-Etil-4-metil-benzeno (CAS n.° 622-96-8), a Anilina (CAS n.° 62-53-3), o Fenol
(CAS n.° 108-95-2), o Mesitileno (CAS n° 108-67-8), o Decano (CAS n.° 124-18-5), o 2-Etil-1-hexanol (CAS n.°
104-76-7), o Alcool Benzilco (CAS n° 100-51-6), o 3-Metil-decano (CAS n° 13151-34-3), o 3-Metil-fenol {CAS n°
108-33-4), o Undecano (CAS n.° 1120-21-4), o 1,24-Tritiolano (CAS n° 289-16-7), o Alcool Feniletiico (CAS n°
60-12-8), a Isoforona (CAS n° 78-59-1), o 255-Trimetil-1-hexeno (CAS n° 62185-56-2), a Quinolina (CAS n.°
91-22-5), o Indole (CAS n. 120-72-9), o Tetradecano (CAS n.° 629-59-4), o Pentadecano (CAS n.° 629-62-9) o
Hidroxitolueno Butilado (CAS n.® 128-37-0), o Acido Dodecancico (CAS n° 143-07-7), o Hexatiepano (CAS n.°
17233-71-5), o Acido Tetradecanoico (CAS n.° 544-63-8), a Cafeina (CAS n.° 58-08-2), o Acido Pentadecancico (CAS
n.° 1002-84-2), o Nonadecano (CAS n.° 629-92-5), o 1-Metildodecil-benzeno (CAS n° 4534-53-8), o Acido Palmitico
(CAS n° 57-10-3), Enxofre Ciclico Octoatémico (CAS n.° 10544-50-0), o Acido Octadecancico (CAS n° 57-11-4), o
Acido Hexadecanoico bis(2-eti-hexil-éster) (CAS n.® 103-23-1), o Tetracosano (CAS n° 646-31-1) e o
Colesta-3,5-Dieno (CAS n.° 747-90-0).

Esclarecimento Técnico

Relativamente as substancias detetadas, esclarece-se, que o 2-Butoxi-etanol (CAS n° 111-76-2), a Anilina (CAS n.°

REPUBLICA Rua da Murguerra n® 9 Zambujal-Alfragide 2810-124 Amadara Imp.125 LAB.2
PORTUGUESA )
- laboratorio@apambiente pt | Telf: 214 728 200

ANMEENTE §
REACEAOATICN www.apambiente ptiapalrede-labaratonal Pagina 2 de 3
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RELATORIO DE ENSAIO n.° 2110778 Data de Emissao: 13/01/2022 Versdo: 1.0
§2-53-3), o Fenol (CAS n.° 108-95-2), o Mesitleno (CAS n® 108-97-8) e a lIsoforona (CAS n° 78-59-1), possuem

natureza organica ambientalmente relevante.

O 2-Butoxi-etanol (CAS n.® 111-76-2) e o Fenol (CAS n° 108-95-2) s3o ambos compostos orgénicos pertencentes a
familia dos alcoois, sendo normalmente utilizados como solventes industriais, desinfectantes e na producéo de tintas
ou polimeros.

A Anilina (CAS n® 62-53-3) & um composto organico da familia das aminas, que possui cariz aromatico, sendo
frequentemente utilizada para a produgéo de quimicos, tais como, os pesticidas, os vernizes e as tintas.

O Mesitleno (CAS n.° 108-87-8) frata-se de um composto de cariz aromético que pertence & familia dos denominados
Compostos Orgéanicos Volateis (COV), sendo vulgarmente utilizado como solvente ou como aditivo em combustiveis.

A lsoforona (CAS n.° 78-59-1) & um composto organico da familia das cetonas, que possui estrutura ciclica, sendo

frequentemente utilizada como solvente na producéo de tintas, polimeros e pesticidas.

A Diretora do Laboratdrio

o=

Vanda Reis

Este relatdrio s6 pode ser reproduzido na integra, Os resultados referem-se exclusivamente & amestra analisada, conforme rececionada. Sempre gque a amastragem &
realizada pelo clients, os dados da colheita 530 da sua respensabilidade. Os ensaics foram realizados nas instalag@es fixas do laboratério. PA - método interno do
laboratdrio. SMEWW, ISO, NP & EN - métodos normelizados. A incerteze expandida reportadz & determinada através da incerteza padréo combinada multiplicada por um
fater de expansao k=2 que corresponde a um nivel de confianca de aproximadamente 95%. Para a microbiologia a incerteza esld associada ao resuttade. LQ - Limite de
Quantificacdo LD - Limite de Detecda. O resultado 1 2E+02 significa 1,2x100=120, o resultado 2 3E-02 significa 2,3x0,01=0.023 e assim sucessivamente. NMP - Numearo
Mais Provavel: UFC - Unidades Formadoras de Colénias, UNT - Unidades Nefelométncas de Turvacio.

Aamestragem nao esta incluida no dmbito da acreditacie .

REPUBLICA Rua da Murgueira n® 9 Zambujal-Alfragide 2510-124 Amadora Imp.125.LAB.2
& ZORTUGUESA laboratorio@apambiente.pt | Talf 214 728 200

AMBENTE T
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RELATORIO DE ENSAIO n.° 2110779
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Data de Emisséo: 13/01/2022

NMome: AQUANENA — Empresa Municipal de Aguas e Saneamento de Alcanena, E.M., S.A
Enderego: Rua 25 de Abril — Mercade Municipal de Alcanena Antdnio Galveias Dias

2380-042 Alcanena

IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA

Tipo de amostra: Aguas Residuais

Origem:

Localidade/Concelho: Alcanena

Ponto de Colheita: ETAR de Alcanena — Decantada
Cédigo:

Responsavel pela Colheita: Cliente

Tipo de Amostragem: Composta

Ensaio / Método

RESULTADOS DAS ANALISES

Resultado Unidades

IKAC

acreditacdo
s ———

LO169
ISO/IEC 17025
Ensafos

Boletim Defiritivo

Versdo: 1.0

Data de Colheita: 14/12/2021
Hora de Colheita:

Data de Recegéo: 15/12/2021
Data Inicio Analise: 15/12/2021
Data Fim Anélise: 13/01/2022

Incerteza Valor Ref.

Quimica Orgénica

Analise Qualitativa Organicos Semi-Volateis a pH Neutro
PA152.LAB.3-GCMS

Relatdrio em
Anexo

REPUBLICA Rua da Murgueira n° 2 Zambual-Aliragide 26710-124 Amadora

% PORTUGUESA

AMSERTEE
ACAD CLMATICA
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Observacoes:

RELATORIO ANALISE QUALITATIVA

Com o intuito de averiguar a natureza ambiental de uma amostra de agua, foi requerida uma analise Qualitativa de

Compostos Organicos a APA IP.

Antes do inicio da determinacdo analitica a amostra de agua foi examinada visualmente, tendo-se verificado que a sua

matriz apresentava uma forte coloragdo negra e emanava um intenso e carateristico cheiro a agua residual.

Por forma a efetuar a sua caraterizagdo, a amostra de &gua foi submetida & andlise através da técnica de
Cromatografia Gasosa com detecdo por Espetrometria de Massa (GC/MS). Salienta-se que esta técnica & bastante
versatii e sensivel, o que possibilita a identificacdo de um vasto universo de compostos organicos, nomeadamente
agueles que cumprem cumulativamente as seguintes condigcdes; sejam semi-volateis, sollveis em diclorometano e
estaveis a pH neutro. No geral, a referida técnica, baseia-se na comparagido digital do(s) espetro(s) de massa da(s)
substancia(s) em escrutinio com o de centenas milhares de substincias de referéncia, que estdo armazenados em

bibliotecas de espectrometria de massa.

De acordo com os resultados analiticos, verificou-se que amostra continha algumas substancias de natureza orgénica,
nomeadamente, o 3,5,5-Trimetil-2-hexeno (CAS n.° 28458-76-8), o Etilbenzeno (CAS n.° 100-41-4) o 2-Butoxi-etanol
(CAS n.° 111-76-2), a Anilina (CAS n® 62-53-3), o Fenol (CAS n.° 108-95-2), o Alcool Benzilico (CAS n° 100-51-6), a
Isoforocna (CAS n.® 78-59-1), o Benzotiazole (CAS n.° 95-16-9), o Indole (CAS n.° 120-72-9). o Pentadecano (CAS n.°
629-52-9), o Acido Palmitoleico (CAS n.° 373-49-9), o Acido Palmitico (CAS n.° 57-10-3), Enxofre Ciclico Octoatémico
(CAS n.° 10544-50-0), o Acido Octadecanocico (CAS n.° 57-11-4) e o Estigmasterol (CAS n.° 83-48-7).

Esclarecimento Técnico

Relativamente as substancias detetadas, esclarece-se, que o Etilbenzeno (CAS n.® 100-41-4), o 2-Butoxi-etanol (CAS
n® 111-76-2), a Anilina (CAS n.° €2-53-3), o Fenol (CAS n° 108-85-2) e a Isoforona (CAS n.® 78-59-1), possuem
natureza organica ambientalmente relevante.

O Etibenzeno (CAS n.° 100-41-4) trata-se de um composto que pertence a familia dos denominados Compostos
Organicos Volateis (COV), sendo vulgarmente utilizado como solvente ou como aditivo em combustiveis.

O 2Z-Butoxi-etanol (CAS n° 111-76-2) e o Fenol (CAS n.® 108-95-2) sdo ambos compostos organicos pertencentes a
familia dos alcoois, sendo normalmentie utilizados como solventes industriais, desinfectantes € na producgo de tintas
ou polimeros.

A Anilina (CAS n.® 862-53-3) € um composto organico da familia das aminas, que possui cariz aromatico, sendo

frequentemente utilizada para a producaoc de quimicos, tais como, os pesticidas, os vernizes e as tintas.

g REPUBLICA Rua da Murgueire n® 8 Zambujel-AliTegide 2610-124 Amadora Imp.125.LAB.2
PORTUGUESA -
- kE laboratorio@apambiente.pt | Telf: 214 728 200
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A Isoforcna (CAS n.° 78-58-1) € um composto organico da familia das cetonas, gque possui estrutura ciclica, sendo

frequentemente utilizada como solvente na producéo de tintas, polimeros e pesticidas.

A Diretora do Laboratério

\oor=

Vanda Reis

Este relatdrio 36 pode ser reproduzido na ntegra. Os resultados referem-se exclusivamente & amostra analisada, conforme rececionada. Sempre que 2 amostragem &
realizada pelo cliente, os dados da colheita s3u da sua responsabilidade. Os ensaios foram realizados nas instalagoes fixas do laboratorio.  PA - métedo interno do
laboratorio. SMEWW, 1SO, NP e EN - métodes normalizados, A incerteza expandida reportada @ determinada através da incerteza padréo combinada multiplicada por um
fator de expansdo k=2 que corresponde a um nivel de confianga de aproximadamente 95%. Para & microbiclogia a incerteza esld associada ao resultado. LQ - Limite de
Quantificagdo, LD - Limite de Detegio. O resullado 1,2E-+02 significa 1,2x100=120, o resultado 2 3E-02 significa 2 3x0,01=0,023 e assim sucessivamente. NMP - NUmero
Mais Provavel; UFC - Unidades Farmaderas de Coldnias; UNT - Unidades Nefelométricas de Turvagac.

A ‘amostragem na3o esta incluida ne ambitc da acrediagio
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Laboratorio de Referéncia do Ambiente

RELATORIO DE ENSAIO n.° 2110780

GCLIENTE

Data de Emissao: 13/01/2022

Nome: AQUANENA - Empresa Municipal de Aguas e Saneamento de Alcanena, EM. S.A
Enderego: Rua 25 de Abril — Mercado Municipal de Alcanena Antdnio Galveias Dias

23B0-042 Alcanena

IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA

Tipo de amostra: Aguas Residuais

Origem:

Localidade/Concelho: Alcanena

Ponto de Colheita: ETAR de Alcanena - Saida
Cadigo:

Responsével pela Colheita: Cliente

Tipo de Amostragem: Composta

Ensaio / Método

RESULTADOS DAS ANALISES

Resultado Unidades

Data de Colheita:
Hora de Colheita:
Data de Rececédo:

Data Inicio Analise:

Data Fim Andlise:

Incerteza

120(¢

acreditacdo
e

L0169 |
ISO/EC 17025 |
Ensaios |

Baoletim Definitive

Versdo: 1.0

141212021
15/12/2021

15/12/2021
13/01/2022

Valor Ref.

Quimica Orgénica

Andlise Qualitativa Organicos Semi-\olateis a pH Neulro
PA.152 LAB.3-GCM3

Relatério em
Anexo

REPUBLICA Rua da Murgusira n° & Zambual-Alfragide 2610-124 Amadora

PDRTUCUESA

RMBIENTE £
ACRD CIIMATECA
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Boletim Definitivo

RELATORIO DE ENSAIO n.° 2110780 Data de Emiss&o: 13/01/2022 Versio: 1.0

Observagdes:

RELATORIO ANALISE QUALITATIVA

Com o intuito de averiguar a natureza ambiental de uma amostra de agua, foi reguerida uma analise Qualitativa de
Compostos Organicos a APA IP.

Antes do Inicio da determinacéo analitica a amostra de agua foi examinada visualmente, tendo-se verificado que a sua

matriz apresentava uma moderada cor castanha € emanava um intenso e carateristico cheiro a agua residual.

Por forma a efetuar a sua caraterizagdo, a amostra de Aagua foi submetida & andlise através da técnica de
Cromatografia Gasosa com detegdo por Espetrometria de Massa (GC/MS). Salienta-se que esta técnica & bastante
versatil e sensivel, o que possibilita a identificacGo de um vasto universo de compostos orgénicos, nomeadamente
agueles que cumprem cumulativamente as seguintes condigbes; sejam semi-volateis, soliveis em diclorometano e
estaveis a pH neutro. No geral, a referida tecnica, baseia-se na comparagao digital do(s) espetro(s) de massa da(s)
substancia(s) em escrutinio com o de centenas milhares de substancias de referéncia, gue estdo armazenados em

bibliotecas de espectrometria de massa.

De acordo com os resultados analiticos, verificou-se que amostra continha algumas substancias de natureza organica,
nomeadamente, o 3,55-Trimetil-1-hexeno (CAS n.° 4316-85-8), o 4-Metil-2-pentanol (CAS n°® 108-11-2), o
4.4 5-Trimetil-2-hexeno  (CAS n°® 55702-61-8), o Etibenzeno (CAS n° 100-41-4), a Metilfenil-sulfona (CAS n.°
3112-85-4), o Acido Palmitico (CAS n.° 57-10-3), o Esgualeno (CAS n.° 111-02-4), o Colesterol (CAS n.° 57-88-5) e ©
Estigmasterol (CAS n.° 83-48-7).

Esclarecimento Tecnico
Relativamente as substancias detetadas, esclarece-se, que o Elilbenzeno (CAS n.® 100-41-4) possui natureza
orgénica ambientalmente relevante.

O Etilbenzeno (CAS n.° 100-41-4) trata-se de um composto que pertence a familia dos denominados Compostos

Orgénicos Volateis (COV), sendo vulgarmente utilizado como solvente ou como aditivo em combustiveis.

? REPUBLICA Rua da Murgueirs n° 9 Zambujal-Alfragide 2610-124 Amedora Imp.125.LAB .2
P 1 .
PRI Bess. lzboratorio@apambiente.pt | Telf, 214 728 200
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A Diretora do Laboratério

Cove

Vanda Reis

Este relatério 56 pode serreproduzido na integra. Os rasultades referem-se exclusivamente & amostra analisada, conforme rececionada. Sempre que 2 amostragem &
realizada pelo cliente, os dados da colheita s3o da sus responsabilidade. Os ensaios foram reslizados nas instalagbes fixas do laboratorio,  PA - metodo interno do
labaratério, SMEWW, ISC, NP e EN - méiodos normalizados. Aincerteza expandida reportada & determinada através da incerieza padrac combinada multiplicada por um
falor de expansdo k=2 gue corresponde @ um nivel de confianca de apreximadaments 85%. Parz a microbiologia a incerteza esta associada 2o resultado. LT - Limite de
Cuantificacdo, LD - Limite de Detego. O resuliado 1,2E+02 significa 1,2x100=120, o resultads 2 3E-02 significa 2 3x0,01=D,023 e assim sucessivamente  NMP - Nimero
Mais Provavel, UFC - Unidades Formadoras de Coldnias; UNT - Unidades Nefelométricas de Turvagéo,

A amostragem nao esta incluida no &mbile d= acreditagio
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