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ETAR de Alcanena – Qualidade do Efluente Rejeitado 

 
 

Período 

Parâmetros Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais (Valores da licença L013810.2017.RH5A*) 

pH 
(Escala de 
SØrensen) 

Sólidos 
Suspensos 

Totais 
(mg/L) 

 
Sulfuretos 

(mgL S) 

 
Crómio Total 

(mg/L Cr) 

 
CQO 

(mg/L 
O2) 

 
CBO5 
(mg/L 

O2) 

 
Alumínio 
(mg/L) 

Azoto 
Amoniacal 

(mg/L NH4) 

 
Detergentes 

(mg/L) 

VLE 
Valores 

Limite de 
Emissão 

 
6-9 

 
35 

 
1 

 
2 

 
125 

 
25 

 
10 

 
10 

 
2 

janeiro 
2020 

7,6 70 < 0,1 0,9 256 33 0,100 4,00 < 0,1 

fevereiro 
2020 

7,4 158 < 0,1 0,8 397 76 0,100 21,00 < 0,1 

março 
2020 

6,2 175 < 0,1 1,5 446 69 0,200 32,00 < 0,1 

 
abril 2020 7,8 71 < 0,1 0,7 232 20 0,100 0,30 < 0,1 

 
maio 2020 7,5 72 < 0,1 0,5 256 24 0,043 0,20 < 0,1 

 
junho 2020 6,5 61 < 0,1 0,5 236 < 20 0,100 26,90 < 0,1 
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pH 
(Escala de 
SØrensen) 

Sólidos 
Suspensos 

Totais 
(mg/L) 

 
Sulfuretos 

(mgL S) 

 
Crómio Total 

(mg/L Cr) 

 
CQO 

(mg/L O2) 

 
CBO5 

(mg/L O2) 

 
Alumínio 

(mg/L) 

Azoto 
Amoniacal 
(mg/L NH4) 
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(mg/L) 

VLE 
Valores 

Limite de 
Emissão 

 
6-9 

 
35 

 
1 

 
2 

 
125 

 
25 

 
10 

 
10 

 
2 

 
julho 2020 7,8 80 < 0,1 0,8 452 24 0,100 18,20 0,2 

 
agosto 2020 7,6 51 <0,1 0,4 229 22 0,020 <0,17 0,1 

setembro 
2020 7,4 65 < 0,1 0,2 332 26 0,040 5,32 0,1 

outubro 
2020 7,5 180 < 0,1 1,3 364 25 0,060 5,11 0,1 

novembro 
2020 7,6 149 < 0,1 1,0 270 73 0,080 1,38 < 0,1 

dezembro 
2020 7,6 143 < 0,1 0,8 238 31 0,080 1,24 < 0,1 
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