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ETAR de Alcanena – Qualidade do Efluente Rejeitado 

 

Período 

Parâmetros Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais 

pH  
(Escala de 
SØrensen) 

Sólidos 
Suspensos 

Totais  
(mg/L) 

Sulfuretos  
(mgL S) 

Crómio Total 
(mg/L Cr) 

CQO  
(mg/L O2) 

CBO5  
(mg/L O2) 

Alumínio  
(mg/L) 

Azoto 
Amoniacal  
(mg/L NH4+) 

Detergentes  
(mg/L) 

VLE 
Valores 

Limite de 
Emissão 

6-9 35 1 2 125 25 10 10 1 

04/01/2022 7,6 26 < 0,1 0,4 48 7 0,070 < 0,17 0,2 

17/01/2022 7,7 54 < 0,1 1,1 276 9 0,080 < 0,17 < 0,1 

07/02/2022 6,4 150 < 0,1 0,5 365 67 0,440 34,30 < 0,1 

23/02/2022 7,4 170 < 0,1 1,0 382 15 0,200 < 0,17 < 0,1 

08/03/2022 8,7 94 < 0,1 0,9 309 36 0,170 < 0,17 < 0,1 

21/03/2022 8,1 76 < 0,1 1,0 262 19 0,140 < 0,17 < 0,1 
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Período 

Parâmetros Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais 

pH  
(Escala de 
SØrensen) 

Sólidos 
Suspensos 

Totais  
(mg/L) 

Sulfuretos  
(mgL S) 

Crómio Total 
(mg/L Cr) 

CQO  
(mg/L O2) 

CBO5  
(mg/L O2) 

Alumínio  
(mg/L) 

Azoto 
Amoniacal  
(mg/L NH4+) 

Detergentes  
(mg/L) 

VLE 
Valores 

Limite de 
Emissão 

6-9 35 1 2 125 25 10 10 1 

05/04/2022 7,90 98,0 < 0,1 1,6 355,2 98,0 0,13 < 0,17 < 0,1 

21/04/2022 7,80 88,0 < 0,1 0,5 248,4 31,0 0,06 1,46 < 0,1 

03/05/2022 8,2 68 < 0,1 1,0 266 < 20 0,061 < 0,17 < 0,1 

18/05/2022 7,4 70 < 0,1 0,8 295 9 0,049 < 0,17 0,2 

07/06/2022 8,0 74 < 0,1 0,6 239 13 0,037 < 0,17 < 0,1 

21/06/22 7,7 72 < 0,1 0,9 250 10 0,044 < 0,17 < 0,1 
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