
ETAR DE ALCANENA  
Casal de Penhores 
2380-151 Alcanena |  
e-mail: geral@aquanena.pt  

JULHO a DEZEMBRO 2022 

 
ETAR de Alcanena – Qualidade do Efluente Rejeitado 

 

Período 

Parâmetros Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais 

pH  
(Escala de 
SØrensen) 

Sólidos 
Suspensos 

Totais  
(mg/L) 

Sulfuretos  
(mgL S) 

Crómio Total 
(mg/L Cr) 

CQO  
(mg/L O2) 

CBO5  
(mg/L O2) 

Alumínio  
(mg/L) 

Azoto 
Amoniacal  
(mg/L NH4+) 

Detergentes  
(mg/L) 

VLE 
Valores 

Limite de 
Emissão 

6-9 35 1 2 125 25 10 10 1 

05/07/2022 7,9 114 < 0,1 0,9 278 22 0,046 < 0,17 < 0,1 

21/07/2022 7,7 90 < 0,1 0,9 307 26 0,065 < 0,17 < 0,1 

09/08/2022  
7,9 68 < 0,1  1,4 200 9 0,089 < 0,17 < 0,1 

24/08/2022 8,2 36 < 0,1 1,4 173 4 0,062 < 0,17 < 0,1 

07/09/2022 8,0 54 < 0,1 1,3 292 36 0,106 < 0,17 < 0,1 

21/09/2022 8,0 82 < 0,1 0,7 317 27 0,120 0,05 < 0,1 

mailto:geral@aquanena.pt


ETAR DE ALCANENA  
Casal de Penhores 
2380-151 Alcanena |  
e-mail: geral@aquanena.pt  

JULHO a DEZEMBRO 2022 

    

 
ETAR de Alcanena – Qualidade do Efluente Rejeitado 

 

Período 

Parâmetros Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais 

pH  
(Escala de 
SØrensen) 

Sólidos 
Suspensos 

Totais  
(mg/L) 

Sulfuretos  
(mgL S) 

Crómio Total 
(mg/L Cr) 

CQO  
(mg/L O2) 

CBO5  
(mg/L O2) 

Alumínio  
(mg/L) 

Azoto 
Amoniacal  
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Detergentes  
(mg/L) 

VLE 
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Limite de 
Emissão 

6-9 35 1 2 125 25 10 10 1 

11/10/2022 8,2 64 < 0,1 1,5 245 14 0,096 0,22 < 0,1 

26/10/2022 7,8 146 < 0,1 0,4 384 50 0,057 < 0,17 < 0,1 

09-11-2022 7,9 120 < 0,1 2,6 269 29 0,072 0,25 <0,1 

22-11-2022 7,8 60 < 0,1 1,0 259 12 0,071 < 0,17 <0,1 

14-12-2022 7,7 50 <0,1 0,5 106 9 0,064 < 0,17 0,2 

26-12-2022 7,6 50 <0,1 0,8 58 8 0,056 < 0,17 0,1 
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