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ETAR de Alcanena | Programa de Monitorização do Meio Recetor – PONTO 1 (a jusante da saída da ETAR) 

 

Período 

Parâmetros Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais (Licença L013810.2017.RH5A*) 
pH  

(Escala de 
SØrensen) 

Azoto 
Amoniacal  
(mg/L NH4+) 

Nitratos 
(mg/L NO3-) 

Oxigénio 
Dissolvido 

(mg/L O2) 

Condutividade 
elétrica a 20ºC  

Cloretos  
(mS/cm) 

Crómio 
Total 

(mg/L Cr) 

Alumínio 
(mg/L P) 

Detergentes 
(mg/L) 

Azoto 
Total 

(mg/L N) 

Fósforo 
Total 

(mg/L P) 

julho 2019 7,41 6,23 12,10 48,60 1009,00 2766,00 0,60 0,071 < 0,1 40,50 1,330 

agosto 2019 7,59 5,96 200,00 44,20 983,00 2573,00 0,70 0,07 < 0,1 38,40 1,25 

setembro 
2019 7,91 4,14 12,00 11,00 783,00 2401,00 0,40 0,80 <0,1 21,00 2,10 

outubro 
2019 7,51 10,70 28,80 21,50 1027,00 2709,00 1,40 0,14 < 0,1 91,00 5,02 

novembro 
2019 6,68 <0,17 14,60 28,50 784,00 2323,00 0,40 0,11 <0,1 86,40 1,97 

dezembro 
2019 7,51 10,70 28,80 21,50 1027,00 2709,00 1,40 0,14 <0,1 91,00 5,02 

mailto:geral@aquanena.pt


ETAR DE ALCANENA 
Casal de Penhores 
2380-151 Alcanena |  
e-mail: geral@aquanena.pt  

 

2019 
 

 

 

 
ETAR de Alcanena | Programa de Monitorização do Meio Recetor – PONTO 2 (Mouseiro - Rio Alviela) 

 

Período 

Parâmetros Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais (Licença L013810.2017.RH5A*) 
pH  

(Escala de 
SØrensen) 

Azoto 
Amoniacal  
(mg/L NH4+) 

Nitratos 
(mg/L NO3-) 

Oxigénio 
Dissolvido 

(mg/L O2) 

Condutividade 
elétrica a 20ºC  

Cloretos  
(mS/cm) 

Crómio 
Total 

(mg/L Cr) 

Alumínio 
(mg/L P) 

Detergentes 
(mg/L) 

Azoto 
Total 

(mg/L N) 

Fósforo 
Total 

(mg/L P) 

julho 2019 7,72 0,09 1,54 59,80 127,80 243,00 0,00 0,00 < 0,1 16,00 0,258 

agosto 2019 7,87 0,07 14,00 79,90 154,90 228,00 0,00 0,00 < 0,1 14,00 0,23 

setembro 
2019 8,06 0,07 10,00 94,10 109,40 201,00 0,00 < 0,2 < 0,1 < 3 0,16 

outubro 
2019 7,47 0,47 4,74 40,50 172,90 349,00 0,00 0,00 < 0,1 12,60 0,70 

novembro 
2019 7,68 <0,17 4,75 80,50 82,10 207,00 0,00 < 0,005 <0,1 6,10 0,35 

dezembro 
2019 7,47 0,47 4,74 40,50 172,90 349,00 0,00 0,00 <0,1 12,60 0,70 
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