
ETAR DE ALCANENA  
Casal de Penhores 
2380-151 Alcanena |  
e-mail: geral@aquanena.pt  

JANEIRO a JUNHO 2024 

 
ETAR de Alcanena – Qualidade do Efluente Rejeitado 

 

Período 

Parâmetros: Título Único Ambiental TUA20230405001152 

pH  
(Escala de 
SØrensen) 

CQO  
(mg/L O2) 

CBO5  
(mg/L O2) 

Sólidos 
Suspensos 

Totais  
(mg/L) 

Alumínio  
(mg/L) 

Azoto 
Amoniacal  
(mg/L NH4+) 

Crómio 
Total  

(mg/L Cr) 

Sulfuretos  
(mgL S) 

Detergentes  
(mg/L) 

VLE 
Valores Limite 

de Emissão 
6-9 125 25 35 10 10 2 1 1 

01-01-2024 7,8 76 2 29 < 0,020 < 1,00 0,6 < 0,1 0,1 

16-01-2024 7,5 182 29 14 0,060 < 1,00 0,6 < 0,1 0,1 

14-02-2024 7,5 75 < 14 (l.q.) 39,5 0,020 < 1,00 (l.q.) 0,3 < 0,050 (l.q.) 0,2 

26-02-2024 7,7 147 < 14 (l.q.) 47,3 0,040 < 1,00 (l.q.) 0,3 < 0,050 (l.q.) < 0,020 (l.q.) 

11-03-2024 7,7 82 < 14 (l.q.) 15 0,020 < 1,00 (l.q.) 0,4 < 0,050 (l.q.) 0,04 

26-03-2024 8,0 163 < 14 (l.q.) 37 0,090 < 1,00 (l.q.) 0,5 < 0,050 (l.q.) 0,04 
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Período 

Parâmetros: Título Único Ambiental TUA20230405001152 

pH  
(Escala de 
SØrensen) 

CQO  
(mg/L O2) 

CBO5  
(mg/L O2) 

Sólidos 
Suspensos 

Totais  
(mg/L) 

Alumínio  
(mg/L) 

Azoto 
Amoniacal  
(mg/L NH4+) 

Crómio 
Total  

(mg/L Cr) 

Sulfuretos  
(mgL S) 

Detergentes  
(mg/L) 

VLE 
Valores Limite 

de Emissão 
6-9 125 25 35 10 10 2 1 1 

09-04-2024 7,7 122 < 14 (l.q.) 34 0,080 < 1,00 (l.q.) 0,5 < 0,050 (l.q.) 0,1 

22-04-2024 7,5 219 < 14 (l.q.) 27 0,040 < 1,00 (l.q.) 0,5 < 0,050 (l.q.) 0,1 

07-05-2024 7,4 181 < 14 (l.q.) 21 0,040 < 1,00 (l.q.) 0,2 < 0,050 (l.q.) 0,1 

21-05-2024 7,5 352 < 14 (l.q.) 16 0,040 < 1,00 (l.q.) 0,3 < 0,050 (l.q.) 0,5 

05-06-2024 8,2 245 < 14 (l.q.) 13 0,040 < 1,00 (l.q.) 0,3 < 0,050 (l.q.) 0,1 

25-06-2024 8,1 245 < 14 (l.q.) 6 0,070 < 1,00 (l.q.) 0,2 < 0,050 (l.q.) 0,1 
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